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Resumen 

El presente trabajo de investigación se centra en el análisis de los estándares de confort del ambiente interior de las viviendas 

urbanas de la ciudad de Cuenca tomando en cuenta los factores de temperatura, calidad del aire, iluminación natural y aislamiento 

acústico.  Se emplea un método mixto (cualitativo y cuantitativo) no experimental de diseño longitudinal para la evaluación de las 

mediciones físicas y percepción de los ocupantes acerca de sus experiencias de confort.  En primera instancia se realiza un análisis 

general de las condiciones del ambiente interior de 280 hogares en la ciudad y en una segunda etapa se efectúa el monitoreo de las 

variables ambientales y físicas en ocho viviendas, así como la cuantificación de las percepciones subjetivas que tienen los usuarios.  

Los estándares establecidos en las normas internacionales son valorados según la respuesta  de los ocupantes en cuanto a su 

satisfacción y por medio de un análisis comparativo se definen rangos de confort adaptados a las condiciones ambientales, a las 

expectativas y las exigencias socio-culturales locales.  El rango de confort térmico se determina a través de un análisis de regresión 

entre los votos de sensación térmica y la temperatura interior; la calidad del aire se evalúa en la concentración de CO2; el confort visual 

se analiza según los niveles de iluminación natural y el confort auditivo por medio de las características de aislamiento acústico de los 

muros de la vivienda.  

 

 

Palabras claves 

Confort higrotérmico; Calidad del aire interior; Confort visual, Confort auditivo. 

 

Abstract 

This research has been developed in order to analyze the comfort standards of the indoor environment of the urban houses located 

at Cuenca and considered some factors as temperature, air quality, natural lightning and acoustic isolation. It performed a longitudinal 

design that applied a combination of non-experimental methods (qualitative and quantitative) to evaluate the physical measurements 

and occupants’ perception of their comfort experiences. A general analysis of the indoor environmental conditions of 280 houses was 

completed in the first instance; a second stage included the quantification of the occupants’ subjective perceptions and the measurement 

of the environmental and physical variables in 8 of those houses.  The international standards are compared with the occupants’ 

satisfaction responses in terms of their satisfaction and by means of a comparative analysis, comfort ranges are defined adapted to 

environmental conditions, expectations and local socio-cultural requirements.  The thermal comfort range is determined through a 

regression analysis between the votes of thermal sensation and the interior temperature; the quality of the air is evaluated in the 

concentration of CO2; visual comfort is analyzed according to the levels of natural lighting and acoustic comfort by means of the 

acoustic insulation characteristics of the walls of the house. 

Keywork 

Thermal comfort; Indoor air quality; Visual comfort; Acoustic comfort. 
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1.      INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de obtener viviendas que cuenten con calidad 

de ambiente interior (IEQ) radica en sus efectos positivos sobre 

el confort de las personas (De Giuli, Da Pos y De Carli 2012).  Se 

ha demostrado que los edificios con buena IEQ mejora la 

productividad y salud de los ocupantes y; que una percepción de 

IEQ deficitaria se relaciona directamente con el síndrome del 

edificio enfermo (Wong et al. 2009).  Muchos factores perturban 

el bienestar y desempeño de los ocupantes; tales como la 

exposición a la naturaleza y a la luz del día, la calidad del aire, la 

temperatura, los olores, el ruido, la ergonomía, las oportunidades 

de reunión social, la relajación y el ejercicio (Prakash 2005).   

 

Varios indicadores en diversos estudios demuestran la 

existencia de condiciones inadecuadas de IEQ en las viviendas 

del área urbana  (INEC 2006), y otros resumen la percepción de 

los habitantes respecto a sus condiciones de vida dentro de la 

vivienda.  En la provincia del Azuay hasta el 54.9% de la 

población se manifiesta afectada por al menos un problema 

ambiental en su entorno (INEC 2015).  En la ciudad de Cuenca, 

se ha determinado que el 56% de la población estima que existe 

un mal o muy mal control de ruido y el 31% indica que el control 

de ruido es regular  (Estrella et al. 2012).  Estudios previos han 

demostrado que el 99% de los puntos de medición en la ciudad 

no cumplen o cumplen parcialmente los límites permisibles de 

ruido (IERSE 2012).   

 

El confort de los ocupantes y la IEQ están estrechamente 

relacionados. La evaluación del ambiente interior incluye cuatro 

aspectos: el confort higrotérmico (CT), calidad del aire interior 

(CAI), el confort visual (CV) y el confort auditivo (CA) (Clausen 

y Wyon 2008; Lai et al. 2009).   De estos criterios, CT es el 

elemento que predomina en relación a definir el nivel de calidad 

del ambiente interior, siendo el aspecto estudiado con mayor 

profundidad (Al horr et al. 2016).   

 

Figura 1: Factores que intervienen en la IEQ. 

 
 

 

1.1 Confort higrotérmico (CT).   El CT se define como “la 

percepción de la satisfacción que experimenta un sujeto en un 

determinado ambiente térmico” (ASHRAE 2004).  La 

determinación del CT se fundamenta en los estudios de P. O. 

Fanger y su “ecuación de balance térmico” que determina el 

desequilibrio entre el flujo real de calor desde el cuerpo en un 

ambiente térmico dado y el flujo de calor requerido para 

neutralizarlo por un nivel de actividad particular (Fanger 1970).  

La satisfacción con el ambiente térmico es alcanzado cuando el 

cuerpo está en balance térmico, es decir, cuando realizando cierta 

actividad, no se experimenta un estrés térmico para corregir la 

energía que produce el cuerpo internamente, manifestado a través 

de la transpiración excesiva o escalofríos (Molina y Veas 2012). 

 

Método Estático o Racional. Fanger determinó que para 

conseguir el estado de confort existen tres variables principales: 

vestimenta, metabolismo y ambiente (Fanger 1973).  La ecuación 

de confort de  Fanger es empleada para relacionar el confort 

térmico de un grupo de individuos a una escala de sensación 

térmica que va desde el nivel -3 (frío) a +3 (calor) como se indica 

en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Escala de valoración térmica de Fanger. 

 
 

 

Esta teoría se basa en el análisis de variables ambientales tales 

como: la temperatura interior (°C), la temperatura exterior o 

radiante media (°C), humedad relativa (%) y velocidad del aire 

(m/s); y, variables personales, como el nivel de arropamiento 

(clo) y nivel de actividad o tasa metabólica (met).  La temperatura 

interior y la velocidad del aire son los factores primarios que 

influyen en la sensación térmica humana (Singh, Mahapatra y 

Teller 2015).   

 

El modelo permite determinar indicadores principales como 

el Voto Medio Previsto o Estimado (PMV) y Porcentaje Previsto 

de personas Insatisfechas (PPD).  PMV predice la media de los 

votos de confort térmico dentro de un grupo grande de personas 

y PPD es una medida cuantitativa del número de personas 

térmicamente insatisfechas en un grupo en condiciones térmicas 

particulares tomando en cuenta un 5% de valor mínimo (Lai et al. 

2009).   

 

Método Adaptativo (MA). Como una evolución a la teoría de 

Fanger, este modelo toma en cuenta la interacción del usuario y 

su capacidad de adaptación al ambiente exterior (Nicol y 

Humphreys 2002). De Dear y  Brager (1997) en una de sus 

investigaciones más importantes concluyeron que existe una 

tendencia a que la temperatura de neutralidad térmica (Tn) 

aumente a medida que  la temperatura exterior aumenta; y que, 

ese aumento es mucho mayor en edificios ventilados 

naturalmente (De Dear y Brager 1997).   
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El análisis de la percepción subjetiva del confort térmico se 

la realiza por medio de la aplicación de una encuesta de 

aceptabilidad y preferencia en la escala de valoración térmica de 

7 puntos de Fanger (Covarrubias 2012).   

 

Diversos estudios han demostrado que aplicar enfoques que 

tomen en cuenta la capacidad adaptativa trae numerosas ventajas 

en determinar límites más cercanos a la aceptabilidad real de los 

usuarios; además, se ha llegado a la conclusión de que no se 

puede generalizar un estándar para el confort térmico (Auliciems 

1981; De Dear y Brager 1997; Nicol y Humphreys 1998; Brager 

y De Dear 2001; Nicol 2004; Corgnati, Filippi y Viazzo 2007; 

Singh, Mahapatra y Teller 2015). 

 

El análisis del confort térmico por el modelo PMV-PPD se 

encuentra en la norma EN ISO 7730 y los modelos de confort 

adaptativo son empleados por ASHRAE 55 en Estados Unidos y 

por EN 15251 en Europa.  Estas normas son la base para otras 

locales que cuentan con rangos de confort fijos como RITE en 

España o NEC-11 en Ecuador.   

 

La humedad, expresada como relativa o absoluta es un 

elemento que también condiciona la temperatura y la calidad del 

aire interior. Sin embargo, tiene una influencia bastante limitada 

en ambientes con temperaturas moderadas (< 26 °C) y niveles de 

actividad moderados (< 2 met) (ISO 2006).  De igual manera, 

existen rangos máximos de velocidad del aire interior necesarios 

para que ésta no sea un aspecto determinante en la determinación 

de la temperatura de confort.   

 

1.2 Calidad del aire interior (CAI).  La medición y el 

análisis de la concentración de dióxido de carbono en interiores 

(CO2) es un elemento útil para analizar la calidad del aire interior 

y de la eficacia de la ventilación (Persily 1997; Mui et al. 2008).  

Un nivel aceptable de CO2 debe mantenerse por debajo de 1000 

ppm o 650 ppm sobre el nivel del ambiente exterior con el fin de 

evitar cualquier acumulación de olores asociados al cuerpo 

humano. En términos de satisfacción de los ocupantes, calidad 

del aire aceptable significa que en el aire del ambiente no se 

encuentran contaminantes conocidos en los niveles de 

concentración nociva y por lo menos el 80% de las personas 

expuestas a ella no expresan su descontento (ASHRAE 2007).   

 

1.3 Confort visual (CV).  El confort visual del interior está 

relacionado principalmente con los niveles de iluminación, 

distribución espacial y la limitación del deslumbramiento.  En 

cuanto a las mediciones físicas, la disponibilidad de luz solar 

directa es primordial (Gylling et al. 2011).   

 

La adecuada luz natural se valora según el “factor luz día” 

(FLD) como una relación porcentual entre el nivel de 

iluminación natural sobre un plano horizontal interior sin 

obstrucciones y el nivel de iluminación natural exterior.  Los 

niveles de iluminación se miden en “lux”.  

 

En base a las normas y métodos de evaluación se establece un 

valor mínimo de FLD de 2% como adecuado para todos los 

espacios interiores de la vivienda y niveles iluminación mínimos 

de 50 – 300 lux para el área social y de 100 lux para los 

dormitorios (Brunsgaard et al. 2012; Quesada y Trebilcock 

2015).   

 

1.4 Confort auditivo (CA).  Todos los sonidos que están 

distrayendo, molestando o perjudicando las actividades diarias 

tales como trabajo, descanso, estudio y entretenimiento son 

considerados como ruidos  (Lai et al. 2009). La intensidad del 

sonido corresponde a la amplitud de la vibración acústica, la cual 

es medida en decibeles (dB).  Informes de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) considera los 50 dB como el límite 

nocturno superior deseable y de 60 dB el límite superior diurno. 

 

Las características de aislamiento acústico de las viviendas 

son esenciales para evitar el ingreso de ruidos incómodos del 

exterior por lo que se considera índices de reducción acústica 

mínimos para los ruidos aéreos del exterior y niveles de presión 

acústica de impacto máximos para los ruidos de impacto según 

el método de evaluación propuesto por Quesada y Trebilcock 

(2015).   

 

La  Tabla 2 resume los valores y rangos óptimos establecidos 

en las normas internacionales y locales considerados para el 

análisis de los cuatro aspectos que intervienen en la IEQ. 

 

Para el análisis de la EIQ han surgido diversos modelos que 

tratan de evaluar o medir diversos factores en base a las normas 

establecidas. Modelos como BREEAM, LEED, HK-HAZ, 

incorporan evaluaciones en relación a una serie de atributos de la 

IEQ, cada uno de los cuales aporta con puntos para contribuir con 

el resultado global  (Kamaruzzaman et al. 2011).   

 

Los métodos de evaluación sirven como instrumentos que 

proporcionan indicadores cuantitativos del desempeño y como 

herramientas de calificación para determinar el nivel de 

rendimiento de un edificio (Quesada 2014).  Sin embargo, estos 

deben complementarse con los indicadores cualitativos para 

poder obtener una visión más clara y adaptada a nuestro medio.  

Existe el caso de edificios con certificación LEED en donde sus 

usuarios a pesar de estar convencidos de su potencial, han 

presentado quejas sobre la necesidad de ajuste en esta norma 

(Prakash 2005). 

 

Varias investigaciones respecto a la IEQ han determinado la 

necesidad de adaptación o validación de los estándares 

internacionales al medio local puesto que las condiciones 

cambian según el lugar y el tiempo.  Se ha demostrado que las 

personas de diferentes culturas  manejan, valoran, mantienen 

condiciones interiores e  interpretaciones de  la comodidad muy 

diferentes (Chappells y Shove 2005).  Es por ello que se vuelve 

indispensable la evaluación de las viviendas utilizando tanto las 

mediciones cuantitativas como las entrevistas cualitativas.  La 

combinación de esta información proporciona una idea más 

completa y holística de la IEQ (Brunsgaard et al. 2012). 

 

Este estudio se centra en la evaluación cualitativa y 

cuantitativa de los aspectos relevantes que intervienen en la IEQ 

de las viviendas urbanas de Cuenca con la finalidad de encontrar 

una correlación entre las percepciones subjetivas y los 

parámetros ambientales medidos para obtener respuesta a las 

inquietudes planteadas.  ¿Cuáles son los estándares mínimos que 

deben cumplir las viviendas urbanas de la ciudad de Cuenca que 

garanticen un óptimo confort interior? ¿Los rangos establecidos 

en las normas nacionales e internacionales cumplen con las 

expectativas de confort interior de los usuarios locales? 
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Tabla 2: Resumen de estándares establecidos según normas internacionales y locales para cada aspecto que interviene en la IEQ: 

CT, CAI, CV, CA. 

 
Nota: Referencias incluyen para CT (De Dear y Brager 2002; Olesen y Parsons 2002; ASHRAE 2004; Nicol y Humphreys 2010; Borgeson y Brager 

2011; NEC-11 2011; RITE 2007; ISO 2002, 2006 ; EN 2007; ASHRAE 2013); para CAI (ASHRAE 2007; EN 2007; UNE 1991; NEC-11 2011); 

para CV (INEN 1984; UNE-EN 2003; NEC-11 2011; Quesada y Trebilcock 2015); para CA ((OGUC 2005; Quesada y Trebilcock 2015). 

 

 

 

2.      MÉTODOS Y MATERIALES 

 

2.1  Metodología aplicada en el estudio 

 

Se emplea un enfoque mixto en donde las condiciones físicas 

del ambiente interior de las viviendas son evaluadas empleando 

mediciones cuantitativas y la percepción de los ocupantes se 

analiza por medio de entrevistas cualitativas en relación a sus 

experiencias de confort.  Este estudio se basa en investigaciones 

previas que asocian las entrevistas cualitativas y las medidas 

cuantitativas en un estudio comparativo (Gylling et al. 2011; 

Brunsgaard et al. 2012).  Metodologías semejantes de evaluación 

se emplean en el análisis de equipamientos mayores 

(Kamaruzzaman et al. 2011; Molina y Veas 2012). 

 

 

El diseño metodológico es de tipo no experimental 

longitudinal. La investigación se la realizó por etapas, en la 

primera se analizaron las condiciones actuales del ambiente 

interior de 280 hogares en la ciudad y en la segunda etapa se 

realizó la medición de las variables ambientales y físicas en ocho 

viviendas, así como la cuantificación de las percepciones 

subjetivas que tienen los usuarios.   

 

Los datos obtenidos son evaluados y empleados para definir 

los estándares de confort locales por medio de un estudio 

comparativo.  Un resumen del esquema metodológico se indica 

en la Figura 2.  
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Figura 2: Esquema metodológico empleado en el presente 

estudio. 

 
 

 

2.2  Materiales 

 

El estudio se realizó en el área urbana residencial de la ciudad 

de Cuenca (Figura 3), ubicada al sur de la Sierra ecuatoriana a 

una altitud aproximada de 2538 msnm (metros sobre el nivel del 

mar).  Las coordenadas geográficas de la ciudad son 2°53’de 

latitud Sur y 79°0’ de longitud Oeste.   

 

Figura 3: Ubicación geográfica de la ciudad de Cuenca - 

Ecuador. 

 

 

La temperatura media anual es de 16.3°C, con una variación 

promedio entre 10.1°C a 21°C.  El mes más caluroso del año es 

febrero con un promedio de 15.5°C, y el mes más frío es julio 

con un promedio de temperatura de 13.4°C (Climate-Data.org 

2016).  La humedad relativa oscila entre 40% y 85%, El 

promedio anual de precipitaciones es de 73 mm; el mes más seco 

es agosto con 13 mm; mientras que el mes de abril es el que tiene 

las mayores precipitaciones del año con un promedio de 118mm 

(INAMHI 2012, 2016).  

 

 

2.3  Primera etapa 

 

Como una etapa de aproximación a la problemática general 

existente en la Ciudad se aplicó la encuesta a los usuarios cabeza 

de hogar de 280 viviendas distribuidas en toda la zona urbana.  

El diseño del muestreo fue de tipo probabilístico y aleatorio de 

viviendas dentro de un universo conformado por las quince 

parroquias del sector urbano de la ciudad de Cuenca (Anexo 1). 

 

Se estructuró una ficha con preguntas cerradas tomando como 

referencia estudios anteriores (Malmqvist 2008; MVCS 2013; 

Bayulken y Huisingh 2015).  Se aplicaron dos tipos de preguntas 

(Anexo 2). Las primeras enfocadas en la caracterización física de 

la vivienda y definición de indicadores de ocupación de los 

usuarios (tipología, antigüedad, tamaño, condiciones de 

habitabilidad, formas de uso y materiales). 

 

Un segundo grupo de preguntas están relacionadas con la 

percepción de los usuarios respecto a su satisfacción con el 

ambiente interior, para lo cual se emplean escalas de satisfacción 

de 5 niveles (muy fría, algo fría, confortable, algo calurosa y muy 

calurosa) y preguntas directas de percepción de confort más 

detalladas según el espacio y/o el tiempo, como por ejemplo: 

“¿Cree usted que necesita calefacción en su vivienda?” o “¿Qué 

espacios considera que son iluminados adecuadamente?”. 

 

Este tipo de preguntas permitieron obtener datos cuantitativos 

sobre variables cualitativas de percepción de confort interior: 

temperatura, confort auditivo, calidad de aire e iluminación.   

 

 

2.4  Segunda etapa 

 

En la siguiente etapa se seleccionaron 8 viviendas 

unifamiliares como casos de estudio representativos aplicando 

criterios de selección referentes a la ubicación, tipología, sistema 

constructivo y nivel socioeconómico.  Varias investigaciones 

relacionadas con el confort interior han empleado un número 

semejante de unidades de análisis (Brunsgaard et al. 2012; 

Molina y Veas 2012; Trebilcock et al. 2017). 

 

El estudio de campo se lo realizó en dos épocas del año 

correspondientes a los meses de menor y mayor temperatura.  Se  

realizó un análisis cuantitativo por medio de la monitorización y 

medición de variables ambientales y determinantes físicas; y, un 

segundo estudio cualitativo de percepción por medio de 

entrevistas a los usuarios acerca de sus experiencias con el 

ambiente interior.   

 

Las viviendas seleccionadas ubicadas dentro del perímetro 

urbano (Figuras 4 y 5) son de uno o dos pisos y presentan 
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tipologías variables: adosadas un lado (3), adosadas dos o tres 

lados (2) y departamentos (4). Poseen las características 

constructivas predominantes de las viviendas urbanas locales: 

estructura de hormigón armado y metálica, pisos cerámicos y de 

madera,  cubierta de fibrocemento y teja; y, mampostería de 

ladrillo o bloque (Anexo 3).  

 

Figura 4: Fachadas de las 8 viviendas monitoreadas en el perímetro urbano de la ciudad de Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Distribución de las viviendas monitoreadas y estaciones meteorológicas en el perímetro urbano de la ciudad de Cuenca. 
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2.4.1  Mediciones cuantitativas.  Se monitorearon las 

viviendas en dos períodos correspondientes a las épocas fría y 

calurosa del año (septiembre y octubre de 2015) - (febrero y 

marzo de 2016).  Los valores obtenidos fueron recopilados en 

fichas de monitoreo ambiental para cada una de las casas según 

el período de registro (Anexos 4 y 5).   

 

Se realizaron mediciones continuas cada 5 minutos durante 

una semana (7 días continuos).  Se instalaron dos equipos por 

vivienda con los sensores ubicados en el centro del dormitorio 

principal y en el área social a una altura aproximada de 1.5m 

sobre el nivel del piso (Figura 6).  Los equipos utilizados son los 

descritos en la Tabla 3. 

 

Los parámetros de mediciones continuas fueron: temperatura, 

nivel de CO2, humedad relativa y radiación solar. Los valores de 

la velocidad del aire interior se registraron con mediciones 

puntuales durante las visitas a las casas.  Los valores de los 

parámetros del ambiente exterior: temperatura, humedad relativa 

y radiación solar se obtuvieron de  estaciones meteorológicas 

distribuidas en diferentes áreas de la ciudad según su proximidad 

a la vivienda monitoreadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Características de equipos utilizados para monitoreo 

de las viviendas. 

 

 

2.4.2  Entrevistas cualitativas.  Las experiencias subjetivas 

de los usuarios sobre el ambiente interior fueron recopiladas por 

medio de encuestas aplicadas a los jefes de hogar de las casas 

objeto de estudio en paralelo al monitoreo de datos físicos. 

 

La encuesta estructurada (Anexos 6 y 7) contenía preguntas 

cerradas de opción múltiple y preguntas abiertas en donde el 

usuario podía expresar su opinión respecto a los temas 

analizados.  Se basa en la encuesta empleada por el “CBE-Center 

for the Built Environment” de la Universidad de Berkeley-

California (CBE 2015).   

 

El cuestionario estuvo conformado por preguntas de 

percepción, evaluativas y preferenciales divididas en seis 

secciones: (i) información general; (ii) confort térmico; (iii) 

calidad del aire interior; (iv) iluminación; (v) calidad acústica; 

(vi) información de síntesis final. 

 

Para el análisis del confort térmico se requirió de una 

entrevista adicional (Anexo 8) aplicada a todos los habitantes 

permanentes de las viviendas mayores de edad dentro de los dos 

períodos de monitorización continua.  La encuesta es una 

traducción de “E1. Thermal Environment Point-In-Time Survey” 

de la norma ANSI/ASHRAE Standard 55-2010. 

   

El objetivo de esta encuesta adicional fue obtener indicadores 

de sensación térmica, tasa metabólica (met) y aislamiento por 

vestimenta (clo) a través de los cuadros establecidos en la misma 

norma para las “Tasas Metabólicas de las Tareas Típicas de 

Descanso” y “El Valor de Aislamiento de Ropa para Conjuntos 

Típicos y Prendas de Vestir” (Anexo 9).  Con los resultados de 

cada entrevista se elaboraron fichas de confort térmico (Anexo 

10).    

 

2.4.3 Levantamientos y simulaciones. Por medio de los 

levantamientos arquitectónicos de las viviendas se calculó el 

porcentaje de abertura de ventanas y se identificó las propiedades 

de aislamiento acústicos de los muros. 

 

 

Figura 6: Equipos instalados en cada una de las 8 viviendas 

monitoreadas: (01)  Sensores de temperatura, humedad relativa 

y dióxido de carbono. (02) Anemómetro. (03) Caja procesador. 
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Adicionalmente, se  realizaron simulaciones de las viviendas 

a partir de su BIM utilizando el software de Diseño de 

Construcción Sustentable Ecotect Análisis de Autodesk versión 

2011, basado en el Método de las Admitancias desarrollado por 

el Chatered Institute of Building Service Engineers con lo cual se 

obtuvieron los valores de “factor luz día” y niveles de 

iluminación usando puntos o grilla de análisis.  Con los 

resultados de las simulaciones se elaboraron fichas para cada 

vivienda (Anexo 11). 

 

 

2.5  Evaluación  

 

2.5.1 Confort higrotérmico.  Previo a la determinación de la 

temperatura de confort o temperatura neutra (Tn) se verifica el 

cumplimiento de los requerimientos establecidos en las normas 

para que pueda ser aplicable el método adaptativo.  En la ISO 

7730: actividad metabólica de 0.8 a 4 met, grado de vestimenta 

de 0 a 2 clo y temperatura seca del aire que oscile de 10 a 30°C.  

Para UNE-EN-15251 se deben cumplir con las condiciones de 

actividades sedentarias (1 a 1.3 met), fácil acceso a ventanas 

operables y que los ocupantes puedan adaptar libremente su 

vestimenta a las condiciones térmicas interiores y/o exteriores. 

 

Este enfoque trata de establecer la aceptablidad real de los 

usuarios respecto a las condiciones térmicas de la vivienda como 

respuesta a su capacidad de adaptación.  Con esta finalidad se 

realizaron las encuestas que proporcionan resultados respecto a 

la aceptabilidad y preferncia a través de la escala de 7 puntos de 

Fanger.  Se calculó el MV (Voto Medio) como el promedio de 

los votos registrados por los usuarios en las diferentes viviendas 

y para determinar el porcentaje de personas insatisfechas (PI) se 

calculó el porcentaje de votos -3, -2, +2 y +3 para cada vivienda.  

La temperatur de confort (Tn) se determina por medio del  

análisis de regresión lineal entre el voto de sensación térmica de 

los usuarios (VST) y la temperatura del aire interior. 

 

La humedad relativa se evalúa a través del cumpliento de los 

niveles establecidos en las normas.  En condiciones de 

temperatura no extremas es un factor casi impersepctible por los 

usuarios por lo que no influye de manera directa en la percepción 

de confort. 

 

 2.5.2  Calidad del aire interior.  La calidad del aire se evaluó 

por medio del registro continuo de los valores de concentración 

de CO2 en el área social y en el dormitorio principal.  Estos 

valores son comparados con los índices de satisfacción obtenidos 

en las encuestas y los  niveles máximos de concentración 

establecidos en las normas locales e internacionales (UNE 1991; 

EN 2007; ASHRAE 2007; NEC-11 2011).   

 

2.5.3  Confort visual.  Los factores que se analizaron son 

iluminación natural y control de deslumbramiento en base a los 

criterios de evaluación propuestos por Quesada y Trebilcock 

(2015) y que son factibles en el presente estudio.  Los valores 

mínimos de FLD y niveles de iluminación establecidos en las 

normas se comparan con los obtenidos por medio de las 

simulaciones y con la percepción de confort de los usuarios.  

 

2.5.4  Confort auditivo.  Se realiza un análisis comparativo 

entre los valores subjetivos de percepción de los usuarios y las 

características acústicas de los muros y losas de las viviendas.  Se 

determinan los índices de reducción acústica de los elementos 

para evaluar el ruido transmitido por el aire y los niveles de 

presión acústica de impacto normalizado de las superficies 

horizontales continuas con otras viviendas.  Estos valores se 

obtuvieron de la norma chilena (MINVU-DITEC 2014) adaptado 

a las características de los muros de cada caso de estudio. 

   

Existieron limitaciones en el presente proyecto de 

investigación en cuanto a la falta de instrumentos para el registro 

de la presión acústica en el interior de las viviendas en relación 

al ruido exterior.  Los periodos de mediciones se limitaron a 7 

días en dos épocas del año por lo que no se puede afirmar con 

toda seguridad que las mismas condiciones se reproducen 

durante todo el tiempo.  Las encuestas a los usuarios fueron 

realizadas durante las visitas a las viviendas por lo cual no fue 

posible el registro de la percepción en todos los períodos del día 

y de la noche. El empleo de un método mixto en el que 

intervienen respuestas subjetivas y el uso de diferentes 

referencias pudieron haber influido en la obtención de resultados 

o dado lugar a interpretaciones erróneas. 

 

 

3.      RESULTADOS 

 

3.1. Encuesta general al sector residencial de Cuenca 

 

De la aplicación de la encuesta general se determinaron 

características de uso relacionadas con el ambiente interior de las 

viviendas: 

 

 El 65.6% utiliza las ventanas como herramienta de 

ventilación de la vivienda, y el 33.1% utiliza las puertas. 

 El 92.5% de los usuarios abren las cortinas para aprovechar 

la luz natural.  

 El 98% de las viviendas no dispone de sistema alguno de 

calefacción y el 88% de los usuarios considera que no es 

necesario algún sistema de calefacción.  

 

Sobre la percepción de confort se tiene que: 

 

 El 65% de los usuarios considera que la temperatura interior 

es confortable.  De los votos no confortables se identificó que 

la mayoría se desplazan hacia el lado más frío.   

 La calidad del aire interior de las viviendas presenta buenos 

resultados subjetivos, ya que el 80% de los usuarios no  

perciben malos olores ocasionados por contaminación o falta 

de ventilación. 

 La calidad acústica se encuentra afectada por el insuficiente 

aislamiento acústico de las viviendas; en donde los ruidos 

hacia el exterior y entre departamentos son percibidos de 

manera inconfortable por el 38% y 28% de los usuarios 

respectivamente. 

 Sobre la calidad de iluminación natural de las viviendas, el 

41% de los usuarios considera que todos los espacios de la 

vivienda no cumplen sus expectativas de iluminación natural. 

 

 

3.2. Resultados del monitoreo de las viviendas. 

 

A continuación se presentan los resultados del estudio 

comparativo utilizando los análisis cuantitativos y cualitativos. 
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 3.2.1. Confort higrotérmico 

 

3.2.1.1. Temperatura.  Según los registros de la temperatura 

interior durante el primer período de monitoreo (Figura 7), las 

viviendas mantienen temperaturas interiores mayores en relación 

a las temperaturas exteriores; la temperatura interior presenta 

mínimos de 14 °C y máximos de 29 °C; en cambio, los valores 

de la temperatura exterior oscilan entre los 5°C y los 24°C. 

  

Las viviendas 7 y 8 son las que mejor comportamiento 

térmico presentan ya que las variaciones son mínimas.  Por 

espacios, el área social de las viviendas 6, 7 y 8; y el dormitorio 

principal de las viviendas 2, 7 y 8 mantienen una temperatura 

constante a pesar de las variaciones de temperatura exterior.  

 

Los registros del segundo período de monitoreo (Figura 8)   

mantienen rangos y variaciones semejantes a los obtenidos en el 

primero con un ligero aumento aproximado de temperatura de 

1°C tanto en el interior como en el exterior de las viviendas.  Las 

viviendas 7 y 8 nuevamente presentan la menor variación de 

temperatura interior, alrededor de los 19°C y junto al dormitorio 

de la vivienda 2 y al área social de la vivienda 6 tienen las 

mejores condiciones de estabilidad térmica (Anexo 12).

  

 

 

Figura 7: Temperatura  del área social, dormitorio principal y temperatura exterior de las 8 viviendas - 1° período de monitoreo. 
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Figura 8: Temperatura  del área social, dormitorio principal y temperatura exterior de las 8 viviendas - 2° período de monitoreo. 

 

 
 

 

 

 

3.2.1.2. Humedad Relativa.  Según el registro de la humedad 

relativa durante los dos períodos de monitoreo (Figura 9) en 

todos los casos de estudio los rangos de HR permanecen dentro 

de los límites dispuestos en la norma ISO 7730 para el interior de 

las viviendas (30 a 70%) y durante la mayor parte del tiempo los 

valores se mantienen dentro de un rango óptimo más estricto de 

HR (40 a 60%).  Estos valores guardan relación con la variación 

de HR del aire exterior en los diferentes períodos diarios (Anexo 

13). 

 

Los  registros  puntuales de velocidad del aire interior  en las 

8 viviendas monitoreadas determinaron que ésta se mantiene en 

valores cercanos a 0.0 m/s  tanto para el área social como para  el 

dormitorio principal. 
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Figura 9: Registro de monitoreo de HR del área social y dormitorio principal, HR del aire exterior y rangos de confort establecidos 

en la norma ISO 7730. 1° Período del 07/10/2015 al 25/10/2015. 2° Período del 21/02/2016 al 14/03/2016. 
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3.2.1.3. Percepción de confort térmico y sensación 

térmica.  Se pidió a los usuarios que definan el grado de 

satisfacción de la temperatura interior dentro de una escala de 7 

grados bipolar entre muy insatisfecho (-3) y muy satisfecho (+3).  

Las respuestas generadas (Figura 10) determinaron un voto 

negativo de percepción de confort térmico en las viviendas 5, 6 

y 7. 

 

Figura 10: Percepción de satisfacción térmica de los usuarios de 

las 8 viviendas monitoreadas. 

 
 

Los resultados de los votos de sensación térmica (VST) de los 

usuarios de las viviendas monitoreadas permanecen 

mayoritariamente dentro de la categoría de sensación térmica 

neutral (cero); sin embargo se puede identificar que en el segundo 

período los porcentajes se desplazan hacia el lado más cálido 

concordando con el aumento promedio de temperatura de 1°C 

registrado en el monitoreo (Figura 11).    

 

Figura 11: Distribución de los votos de sensación térmica 

individual (VST) de las 8 viviendas en los dos períodos de 

monitoreo. 

 
 

En la Tabla 4 se resumen los resultados para cada caso de 

estudio, en donde la temperatura media del aire interior durante 

el primer período de monitoreo varió de  15.82°C a   23.51°C  y 

de   17.37°C a 24.97°C a 24.94°C.  Considerando cada voto 

individual, el VST medio fue de -0.28 para el primer período de 

monitoreo y de 0.49 para el segundo.   

 

Tabla 4: Resumen estadístico de los valores de VST y 

temperatura operativa para ambos períodos de monitoreo. 

 

 
 

 

3.2.1.4. Temperatura y rango de confort térmico.  La 

temperatura de confort o neutralidad (Tn) se determinó por 

medio de un análisis de regresión entre los votos de sensación 

térmica de los usuarios  de las viviendas  obtenidos en la encuesta 

de campo y la temperatura del aire interior registrada en el 

monitoreo.  En este procedimiento no se hace diferencia entre los 

dos períodos de medición puesto que las variaciones de 

temperatura son mínimas. 

 

Se empleó la temperatura del aire ya que ésta es proporcional 

a la temperatura de globo y para que sea más fácilmente 

comparable con resultados de otros autores (Marincic 2012).  

Adicionalmente, la temperatura radiante coincide con la 

temperatura del aire cuando  la velocidad del aire interior tiende 

a 0 m/s y de igual manera la temperatura operativa (to) es igual a 

la temperatura del aire (ta) (Godoy Muñoz 2012).  

 

Graficando los votos de sensación térmica se calcula la 

temperatura de neutralidad (Tn) empleando el método de 

cuadrados mínimos para el procesamiento de los datos (Figura 

12).  El valor resultante de Tn es de 20.12°C con un coeficiente 

de determinación R2=0.62.  El valor R2 pueden variar entre 0 ≤ 

R2 ≤ 1, siendo R2=1 el ajuste perfecto. 

 

El rango de confort térmico se determinó en dos escalas, para 

una aceptabilidad del 90% y 80%. En base a estudios anteriores 

(De Dear y Brager 1997) y normas internacionales (ISO 7730 y 

ASHRAE 55) relacionadas con el método adaptativo  que 

determinan una oscilación de Tn de ±2.5° C para un porcentaje 

del 90% de usuarios satisfechos y una variación de ±3.5°C para 

un 80% de satisfechos.  Siendo Tn igual a 20.12°C, la 

temperatura operativa oscila entre 16.62°C y 23.62°C para un 

PPD del 20% y entre 17.62°C y 22.62°C para un PPD del 10%.  
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Figura 12: Votos de sensación térmica en función de la 

temperatura interior y cálculo de Tn mediante regresión lineal. 

 
 

 

Los valores de temperatura operativa (To) establecidos según 

ASHRAE-55 y EN-15251 empleando el método adaptativo se 

indica en la Tabla 5.  Estas normas establecen los valores de To 

según su propia base de datos en función de la temperatura del 

aire exterior.  Se puede observar que los valores de To son más 

elevados respecto a Tn obtenida en base a VST en hasta 4°C, lo 

cual supondría una percepción térmica real inclinada hacia 

caluroso. 

 

Tabla 5: Valores de temperatura operativa To según ASHRAE-

55 y EN-15251 para cada caso de estudio 

 
 

 

 

3.2.2. Calidad del aire interior 

 

3.2.2.1. Monitoreo ambiental.  Los registros de 

concentración de CO2 (ppm) en los dos períodos de monitoreo 

(Figuras 13 y 14) demostraron que todos los valores se mantienen 

por debajo de los límites con excepciones puntuales y en períodos  

no representativos (Anexo 14).  El área social de las viviendas 

presenta mejores condiciones de calidad de aire según este 

criterio ya que los rangos de concentración de CO2 se mantienen 

por debajo del límite óptimo establecido en la norma NEC-11. 

 

 

Figura 13: Registro de primer monitoreo de concentración de CO2 (ppm)  del área social y dormitorio principal en relación a límites 

establecidos en  ASHRAE 62.1 Y NEC-11. Período del 07/10/2015 al 25/10/2015. 

 
 



  

 

13 

DAVID ALBERTO BUSTILLOS YAGUANA 

 

Figura 14: Registro de segundo monitoreo de concentración de CO2 (ppm)  del área social y dormitorio principal en relación a límites 

establecidos en  ASHRAE 62.1 Y NEC-11. Período del 21/02/2016 al 14/03/2016. 

 
 

 

En el dormitorio principal  de todas las viviendas se 

evidencia una considerable elevación de los valores de 

concentración de CO2 durante la noche aunque sin llegar a 

sobrepasar el límite ampliado (1000 ppm), con excepción de un 

registro atípico durante la segunda medición en la vivienda 8.  

 

El registro sugiere que la elevación de los valores de 

CO2 en determinados períodos del día responde a la forma de uso 

y no a características constructivas, ya que normalmente en el 

área social estos valores se elevan en el transcurso del día y 

aumentan en el dormitorio principal durante la noche, 

correspondiendo a los períodos en los que se utilizan dichas 

áreas. 

 

3.2.2.2. Percepción de confort de calidad del aire interior.  

Los resultados de percepción que tienen los usuarios sobre la 

calidad del aire interior (Figura 15) se registraron en base a una 

escala de 7 grados bipolar entre muy satisfecho (+3) y muy 

insatisfecho (-3).   

 

En general, para los espacios de la vivienda analizados se 

presentaron valoraciones positivas de percepción de la calidad 

del aire. Existen casos como la vivienda 1 en donde a pesar de 

tener percepciones favorables del área social y dormitorio en 

cuanto a la percepción general recibe un voto muy bajo por lo 

que se deduce que es debido a problemas en otros espacios no 

estudiados.  En la vivienda 2, la percepción desfavorable general 

de la vivienda al parecer se ve influenciada por la del dormitorio 

y en la vivienda 5 las valoraciones no muy satisfactorias de los 

espacios influyen en la percepción general de la vivienda. 

 

 Figura 15: Percepción de calidad del aire interior  de los 

usuarios de las 8 viviendas monitoreadas. 

 
 

 

3.2.3. Iluminación natural 

 

3.2.3.1. Simulaciones.  Por medio de las simulaciones 

realizadas en el programa Autodesk Ecotect Analysis 2011 

(Figura 16) se determinaron  los valores de factor luz día (FLD) 

y del nivel de iluminación (lux) del área social y dormitorio 

principal (Figura 17).   

 

Comparando los valores de FLD obtenido en las simulaciones 

y los límites normativos se diferencia que el dormitorio principal 

de la vivienda 1 es el único espacio que no cumple con el 

requerimiento mínimo, mientras que casas como la 4, 5 y 8 

presentan valores altos de FLD.  Un caso especial es el área social 

de la vivienda 2 ya que el valor FLD es superior a la media y se 

debe a que cuenta con iluminación cenital directa.  Todos los 

niveles de iluminación (lux) obtenidos para cada vivienda 

cumplen con los requisitos mínimos en ambos espacios.  
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Figura 16: Factor luz día (FLD) del área social y dormitorio principal obtenido de las simulaciones realizadas a las 8 viviendas 

monitoreadas. 

 
 

 

Figura 17: Factor luz día (FLD) y niveles de iluminación (lux) 

de las 8 viviendas monitoreadas. 

 

 
 

 

 

3.2.3.2. Percepción de confort de iluminación natural.  La 

percepeción de comodidad visual de los usuarios se valoraron en 

dos aspectos, sobre el nivel de iluminación natural (Figura 18) y 

sobre la comodidad visual en cuanto al control de 

deslumbramiento, relexiones y contrastes. 

 

Figura 18: Percepción de confort de la iluminación natural en 

las 8 viviendas monitoreadas. 

 
 

Las viviendas tienen valoraciones positivas de los usuarios, 

salvo en la vivienda 2 en donde las condiciones de iluminación 

del área social provocan una percepción de inconformidad.  Las 

viviendas 6 y 7 cuentan con espacios que podrían mejorar para 

lograr satisfacer completamente a los usuarios.  En cuanto a la 

comodidad visual, la vivienda 6 es el único caso en donde se 

expresa insatisfacción.  
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3.2.4. Acústica 

 

3.2.4.1. Aislamiento acústico.  Se determinaron los índices 

de reducción acústica de los muros perimetrales de las 8 

viviendas (Figura 19).  Al comparar los valores con el mínimo 

establecido en OGUC (2015) de 45dB(A) se puede observar que 

en todos los casos los valores se encuentran sobre el estándar y 

que las viviendas 2 y 3 presentan mejores características de 

aislamiento acústico de los ruidos transmitidos por el aire.   

 

 

Figura 19: Índices de reducción acústica dB(A) de los muros 

perimetrales de las 8 viviendas monitoreadas. 

 

 
 

Al determinar los niveles de presión acústica de impacto 

normalizado de las superficies horizontales que separan unidades 

habitacionales comparados con los valores máximos de 75dB y 

65dB (Figura 20) se determina que las viviendas 1 y 7 cumplen 

de mejor manera con los límites establecidos.    

 

 

Figura 20: Niveles de presión acústica de impacto normalizado 

dB de las losas de entrepiso de los departamentos monitoreados 

(1-7-8). 

 

 
 

3.2.4.2. Percepción de confort acústico.  Los resultados de 

percepción de confort acústico de los usuarios (Figura 21) 

demuestran que el dormitorio principal es generalmente el 

espacio que presenta condiciones de inconformidad. 

 

 

Figura 21: Percepción de confort acústico en las 8 viviendas 

monitoreadas. 

 

 
 

Se puede observar que las viviendas 2, 6 y 8 cumplen con las 

expectativas de confort acústico de los usuarios y al ser las que 

se encuentran ubicadas en lugares interiores y de poco tráfico 

sugieren que el ruido producido por los vehículos es el principal 

problema.  El dormitorio de la vivienda 7 tiene la mínima 

valoración de confort acústico y es la que se encuentra ubicada 

frente a una avenida muy transitada.  

 

 

4.      DISCUSIÓN 

El estudio muestra que las experiencias de los ocupantes no 

siempre mantienen una relación consecuente con el 

cumplimiento de ciertas normas respecto a los aspectos que 

intervienen en la calidad del ambiente interior.  Como se puede 

observar en la Tabla 6, la vivienda que cumple con todas los 

estándares establecidos en las normas analizadas no es la que 

recibe el mayor puntaje de valoración global de satisfacción de 

los ocupantes.  Las viviendas 3, 4 y 8, a pesar de ser las mejor 

valoradas por los ocupantes, presentan ciertos problemas en 

cuanto al cumplimiento de los estándares. 

 

Al analizar de forma independiente cada aspecto de IEQ se 

determina que los usuarios se sienten más satisfechos con la 

calidad del aire interior y la iluminación natural de sus viviendas; 

y que, la temperatura interior es el mayor problema de 

incomodidad.   

 

 El nivel de cumplimiento de las normas y la percepción de 

los usuarios sugieren que las características de las viviendas 

analizadas no presentan problemas extremos de IEQ ya que todas 

cumplen total o parcialmente los estándares establecidos y el 

grado de insatisfacción de los usuarios con respecto a ciertos 

factores no tienen valoraciones negativas extremas (-3).  Se 

puede relacionar este resultado a que las condiciones 

medioambientales de la ciudad de Cuenca se mantienen todavía 

dentro de rangos no extremos y manejables. 
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Tabla 6: Resumen de resultados obtenidos en las mediciones y entrevistas en las 8 viviendas monitoreadas. 

 
 

 

4.1. Confort térmico.  Según las mediciones realizadas en 

las dos etapas de monitoreo se determinó la temperatura media 

exterior de las viviendas en 15.20 °C para el primer período y de 

16.47°C para el segundo.  Con relación a la temperatura interior 

de las viviendas, la media aritmética en el primer monitoreo es 

de 18.77°C en el área social y de 18.89°C en el dormitorio.  En 

el segundo monitoreo se obtuvieron valores de 19.80°C y 

20.16°C respectivamente.  Se identifica un aumento de 

temperatura entre ambos períodos de alrededor de 1°C.  

 

A pesar de ser mínima la diferencia de temperatura entre 

ambas épocas;  se produce variación en cuanto a la sensación 

térmica de los usuarios de las viviendas.  En el primer monitoreo 

el 46% de los encuestados reportaron una percepción de 

temperatura confortable (0) y el 39% una sensación aceptable 

(+1, -1).  En el segundo período disminuye el porcentaje de 

percepción confortable al 39% y se mantiene un 40% adicional 

como aceptable; pero con una clara tendencia de sensación hacia 

algo caluroso. 

 

A través de los votos de sensación térmica se determinó por 

medio del método adaptativo un valor de Tn=20.12°C como 

estándar local, el cuál varía con respecto a la temperatura neutra 

de confort establecida en las normas internacionales y locales  de 

alrededor de 22°C y en torno al cual se define un rango 

aproximado de confort térmico entre los 18°C y 26°C; sin 

embargo, según el presente estudio este rango debe limitarse a 

temperaturas interiores que oscilen entre los 16.62 a 23.62°C 

como límite ampliado o entre los 17.62 a 22.62°C como rango 

óptimo. 

 

Se evidencia en los usuarios predisposición de adaptación a 

una temperatura menor de confort que lo establecido en las 

normas como respuesta a las condiciones ambientales del clima 

andino en el que se encuentra ubicada la ciudad. 

 

En promedio y durante la mayor parte del tiempo todas las 

viviendas se aproximan a la temperatura de confort establecida; 

sin embargo existen momentos específicos con variaciones 

marcadas de temperatura que producen en los usuarios problemas 

de confort térmico.  Se registraron valores mínimos de 

temperatura interior de 13.96°C y máximo de 28.7°C en el primer 

período y de 15.77°C a 28.52°C en el segundo.  Esta es la razón 

por la cual se hace necesario disponer de condiciones que eviten 

la variación extrema de temperatura o mecanismos que permitan 

modificar algunas características de las viviendas cuando sea 

necesario frente a temperaturas exteriores muy bajas o altas.  Una 

vivienda con condiciones estáticas vuelven vulnerables a los 

usuarios frente a climas adversos.     

 

Los valores de humedad relativa permanecieron en 

condiciones aceptables durante los períodos de monitoreo por 

cuanto su influencia en el confort higrotérmico es imperceptible 

para los usuarios. De los registros ambientales se determinó 

como media aritmética de los máximos y mínimos que los 

valores de HR oscilan entre 39.11% y 65.62% entre ambos 

períodos de monitoreo, por cuanto se determina que es factible 

determinar un rango más preciso de HR entre 40% a 65% para 

las condiciones locales.     

 

4.2. Calidad de aire interior.  En la mayoría de las viviendas 

se cumple con las expectativas de calidad de aire interior de sus 

usuarios, salvo las viviendas 1, 2 y 5 que presentan cierto grado 

de insatisfacción.  Con respecto al cumplimiento de las normas, 

en todos los casos se mantienen dentro de los límites establecidos 

salvo ciertos momentos puntuales en los que los sobrepasas. 

 

Según las mediciones, los valores de CO2 del área social son 

mucho menores a los del dormitorio principal; la media 

aritmética del valor máximo en el área social es de 689 ppm y de 

860 ppm en el dormitorio.  Del segundo monitoreo se obtienen 

valores de 454 ppm para ambos espacios.  Tomando en cuenta 

todos los máximos obtenidos se establece como un valor óptimo 

máximo de concentración de CO2 de 614.25 ppm para las 

condiciones locales. 

 

Se puede observar que en varios de los casos de estudios la 

concentración de CO2 en los dormitorios principales se acerca o 

sobrepasan los 1000 ppm durante las horas de la noche.  La 

vivienda 6 presenta los picos mayores de CO2 y coincide con el 

menor porcentaje de abertura de ventanas en relación al área útil.  

La vivienda 8 presenta valores excesivos de CO2 durante el 

segundo monitoreo del dormitorio principal, al ser un valor 

atípico no se considera para el presente estudio.  

 

Bajo las condiciones registradas se evidencia que es factible 



  

 

17 

DAVID ALBERTO BUSTILLOS YAGUANA 

 

mantener un nivel máximo de concentración de CO2 de 614.25 

ppm como estándar.  Sin embargo, para asegurar estas 

condiciones de confort  en las viviendas es necesario analizar las 

costumbres de uso de las mismas y la relación entre la necesidad 

de ventilación con la pérdida de temperatura interior durante las 

noches o en días muy fríos, puesto que son estos momentos 

puntuales en los que se requiere disponer de mecanismos que 

permitan mantener los valores de CO2 en niveles óptimos.   

 

4.3. Confort visual.  El estudio permitió observar que no 

todas las habitaciones de las viviendas que tienen un factor de luz 

día mínimo de 3% cumplen con las expectativas óptimas de los 

usuarios.  Tomando en consideración investigaciones previas que 

determinan que valores sobre 5% es necesario revisar las 

ganancias térmicas o problemas de deslumbramiento se 

determina que el área social de las viviendas locales puede 

mantener este valor como óptimo una vez que se pudo comprobar 

que en todos los registros FLD se mantiene sobre este límite. Para 

el área del dormitorio principal se determina un valor de FLD 

mínimo de 4% según la media aritmética de los valores 

registrados en los dormitorios y que no sobrepasen el 5%.   

 

En el registro de niveles de iluminación (lux) la totalidad de 

las viviendas analizadas cumplieron con las normas establecidas 

con valores mucho más elevados y por ende es conveniente 

mantener el valor de 300 lux como estándar local mínimo para 

ambos ambientes.  

 

En el análisis de percepción de comodidad visual en cuanto 

al deslumbramiento se puede apreciar que solamente la vivienda 

6 tuvo una baja valoración determinada por la falta de provisión 

de sistemas de apantallamiento para reducir el deslumbramiento 

en la ventana del dormitorio al existir una orientación de la 

fachada en sentido E-O.  En todos los otros casos de estudio, el 

elevado nivel de satisfacción de comodidad visual a pesar de los 

altos valores registrados de FLD y Lux sugieren que existe un 

proceso de adaptación a las condiciones de radiación solar 

locales con las que se cuenta durante todo el año y de forma 

directa.    

 

4.4. Confort acústico.  Para el análisis del confort acústico 

se consideraron dos parámetros: el aislamiento acústico y el 

acondicionamiento acústico; sin embargo, en el presente estudio 

los usuarios consideran solamente al ruido como el elemento que 

les provoca incomodidad. 

   

El problema de presencia de ruidos exteriores se centra en el 

dormitorio principal en la mayoría de las viviendas; sin embargo, 

al analizar las características de aislamiento de los muros 

perimetrales se obtuvo que en todos los casos cumplen lo 

establecido en la norma empleada.   

 

No se puede determinar una relación directa entre las 

características acústicas de los muros y el nivel de percepción de 

confort; sino más bien que la incomodidad se relaciona con la 

ubicación de la vivienda frente a vías de alto tráfico.  Las 

viviendas aisladas y con retiro frontal presentan mejor 

percepción de confort acústico.  Se mantienen los índices 

establecidos en las normas puesto que en condiciones regulares 

de ruido exterior cumplen con las expectativas de los usuarios y 

se hace necesario que se establezcan mecanismos de aislamiento 

acústico para casos puntuales con presencia de ruidos exteriores.  

En la Tabla 7 se resume los estándares adaptados para las 

viviendas urbanas de la ciudad de Cuenca según los aspectos que 

intervienen en la calidad del ambiente interior (IEQ). 

 

Tabla 7: Resumen de estándares de confort establecidos para 

las viviendas urbanas de la ciudad de Cuenca. 

 
 

 

4.5. Definición de estrategias 

 

Como una recopilación de las sugerencias indicadas en las 

normas estudiadas se sugieren estrategias para mejorar las 

condiciones básicas de IEQ de las viviendas y elevarlas a un nivel 

de mejores prácticas.  Estas estrategias pueden convertirse en 

punto de partida de posteriores investigaciones experimentales 

que comprueben su grado de eficacia. 

 

 Se recomienda almacenar la radiación solar en elementos 

macizos de materiales como hormigón, piedra o arcilla, 

para que el calor acumulado se restituya en las horas 

nocturnas. 

 Limitar los intercambios de temperatura con el exterior 

reduciendo la superficie en la envolvente, reforzando el 

aislamiento térmico y disminuyendo el movimiento del 

aire. 

 Evitar la pérdida de calor en los espacios interiores por 

efecto de infiltraciones de aire. 

 Crear accesos a las viviendas como un espacio cerrado que 

se constituya en una esclusa que evite la pérdida de aire 

caliente o frío del interior. 

 Para aumentar la ganancia solar en las cubiertas se puede 

emplear cubiertas planas de color oscuro. 

 Para disminuir la concentración de CO2, se propone que los 

lugares secos deben contar con aberturas de admisión y los 

lugares húmedos deben contar con aberturas de extracción. 

 Emplear la estrategia de ventilación cruzada en donde el 

viento predominante incida en los lugares secos 

(dormitorios, salas de estar, estudios). 

 Contar con un escape local en los espacios que producen 

contaminantes tales como humedad, olores, compuestos 

orgánicos volátiles o productos de combustión. 

 Disponer de mecanismos de ventilación en los dormitorios 

durante la noche para evitar la concentración de CO2 para 

permitir la renovación de aire con los otros ambientes de la 

vivienda evitando provocar incomodidad térmica.  

 Contar con mecanismos adicionales de aislamiento acústico 

en ventanas y puertas de las viviendas ubicadas junto a vías 

de alto tráfico. 
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V.      CONCLUSIONES   

 

 Se pudo comprobar que en base a las características 

medioambientales, socioculturales y constructivas locales 

es preciso determinar estándares de confort adaptados a 

nuestro medio con la finalidad de conseguir niveles óptimos 

de confort.  En el caso de la temperatura, se evidenció una 

adaptación hacia el clima andino con un rango de confort 

inclinado a temperaturas menores.  En el caso de la 

iluminación natural, la incidencia solar directa y 

permanente determinaron rangos más elevados de confort.  

La calidad del aire interior, de igual manera,  posee 

estándares de confort más elevados a la mayoría de las 

normas ya que el ambiente exterior en general no presenta 

índices de contaminación extremos y las condiciones 

climáticas permiten la utilización de métodos de ventilación 

natural durante todo el tiempo.   

 La variación de temperatura en el interior de las viviendas 

en determinados períodos del día o de la noche hace 

necesario que los elementos que permiten mayor 

intercambio de temperatura como las ventanas deban ser 

estudiados a mayor detalle y normalizados para conseguir 

mejores resultados de estabilidad térmica. 

 Los problemas de aplicabilidad universal de los estándares 

de confort y en especial del confort térmico son mayores 

cuando se analizan edificaciones ventiladas naturalmente o 

que utilizan herramientas pasivas de control ambiental 

debido a que las condiciones son muy variables en relación 

a viviendas que cuentan con sistemas mecánicos. 

 En el análisis comparativo entre la percepción subjetiva del 

usuario y los valores físicos medidos se debe evitar el 

ingreso erróneo de datos de partidas y un desfase físico-

espacial y temporal de la toma de datos con relación al 

momento preciso de la experiencia del ocupante. 

 A pesar de las variaciones encontradas entre los rangos de 

confort determinados en algunas normas y las condiciones 

locales, es importante reconocer que en todos los casos 

mantienen concordancia entre sí.  Es necesario que todo ese 

respaldo científico existente sea empleado para 

perfeccionar y definir con precisión los niveles locales. 

 La definición y exigencia de un nivel de confort local se 

puede convertir en un punto clave de exigencia de los 

compradores de viviendas futuras, en donde se valore el 

diseño y los sistemas constructivos que consigan 

edificaciones con un ambiente interior de alta calidad. 
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